
機 器 名 仕 様 台数 回 数

受水槽 ２０㎥ 1 年１回

高置水槽 ６㎥ 1 ”

汚水槽
６．４５㎥
８．３７㎥

１
１

年２回

湧水槽 ２８．２７㎥ 1 ”

消火水槽 ２５０㎥ 1４槽の合計 年１回

汚水桝 　 14 年２回

雨水桝 　 15 ”

公設桝 2 ”

冷却水槽 ３６㎥ 1 ”

水質検査
１６項目
１１項目
１２項目

 
年２回
”
”
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給排水設備手入れ内訳
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